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Obec : Odlepsy
Datum odbdru
Datum zahdjeni analj,z
Datum dokonienf

Odbdr provedl

dp.40, koupelna u

Datum doddni
Druh odbiru

myvadlo
11.09.2017
veiejnj vodovod

- 
fyriLefnU chemick6 ukazatele

Vzorkovnice

tas odbEru 1l: l5

jednotka vfsledek nejistota mdi. limit,hodnoty pouLitd metoda

Barva
Pach
Chut'
Zhkal
Ch16r voln;f
pH
El. konduktivita pii 25'C
CHSK Mn
Dusitany
Dusidnany
Amonn6 ionty
Zelezo celkov6
Mangan

Bakteriologick6 ukazatele

mg/l Pt 10.8
PRIJAT
PRIJAT

zF Q) <0.50
mg/l <0.05

7.4
mS/m 59
mg/l 2.0
mC/l <0.02
mg/l 4
mgl <0.05
mC/l 0.06
mg/I <0.05

jednotka rnjsledek

soP-31 eSN BN rSO 7887 *
soP-35 CSN EN 1622 *

soP-35 iSN BN 1622 *

soP-34eSNsNrSO7027 *

soP-32 CSN rSO 7393-2 *

soP-61 esN tso t0 523 *

soP-62iSNnN27888 *

soP-25 iSNnNISO 8467 *

soP-41 isNnN 26777 *

soP-42 iSN tSO 7890-3 *

soP-44 iSN rSO 7150-l *
SOP-45 CSN ISO 6332 *

soP-46 eSN rSO 6333 *

pouLith metoda

9%

9%

t2%

20.0

5.0
0.30

6.5 ..9.s
t25
3.0

0.50
5U

0.50
0.20
0.05

0.2
8%
9%

nejistota.mdi. limit.hodnoty

I(oliformni bakterie KTJ/100 ml 0
Escherichia coli KTJ/100 ml 0
Kult. mikroorg. pii36"C KTJ/ml
Kult. mikroorg.pii22'C KTJ/ml 2

0
0

40
200

SOP-I CSNENISO93OS-I *
SOP-I CSNENISOg3O8-1 *

SOP-9 CSN EN ISO 6222 *

SOP-IOCSNENISO6222 *

Komentdi:
Vzorek d. 3873 vyhovuje Vyhl. MZd (,.252/2004 Sb, v rozsahu provedenfch stanoveni.
Mdieni pH provedeno pii teplotd 25.1 oC.

Vlisledky zkou5ekjsou uv6ddny s nejistotou mEieni vyj6dienoujako roz5iien6 nejistota s koeficientem k:2
( pro hladinu qiznamnosti 95% ).
Stanoveni oznadene * jsou piedmdtenr osvdddeni vydandho ASLAB, Stiediskem pro posuzov6ni zprisobilosti laboraroii.

Vlf sledky stanoveni se tlf kaji pouze piedmdtu tdto zkouiky uvedendho v tomto protokolu a nenahrazuji jin6 dokumenty,
Protokol mriZe bft reprodukov6n jedind celli, neriplnf pouze s pisemnlfm souhlasem zku5ebni laboratoie.
U vzorkfi neodebranfch laboratoii nerudi laboratoi za kvalitu odb6ru, ale pouze za proveden6 analyzy.

Analyzoval : Ing. Marek Stanislav
Voseck6 Renata

V Nymburce dne 14.09.2017 'ffiqt@€

k;*;:,d
Vedouci laboratoie : Ing. Marek Stanislav


