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Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s. ; ‘
ZkuSebni laboratof & 1213 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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K¥izova 47,150 00 Praha 5 KA °
Telefon: 251556459 Fax: 257182458 E-mail: labor@yvis-praha.cz L 1213
Zékaznik: Obec Odiepsy
Odtepsy €.p. 72
28907 Libice nad Cidlinou
Protokol o zkousSce €. 2020/0452
Misto odbéru: Sttedo&esky kraj, Odfepsy, €.p. 72 obecni Ufad, soc. zaf. umyvadlo, vz.¢. 726
Odbér provedl: * Miroslav Sena Datum odbéru:* 17.02.2020 07:40
Ptijem provedl: Drapala Milo§ RNDr. Datum pt{jmu:  17.02.2020 Datum zah4jeni analyz: 18.02.2020

Klasifikace vzorku: voda - pitn4, vefejné zdsobovini Datum dokon¢eni: 09.03.2020

bromi¢nany ; : i < 3,0

chlore¢nany < 50,0 pgn 200 (NMH) )

chloritany < 50,0 pg 200 (NMH) 1%

antimon AAS-ETA < 1,0 5 (NMH) SOP 24A (CSN EN ISO 15586)
arsen AAS-ETA 0,68 ugl 10 (NMH) +20% SOP 24A (CSN ENISO 15586)
beryllium AAS-ETA < 0,20 pgn 2 (NMH) SOP 24A (CSN EN ISO 15586)
bor 0,12 mgl 1 (NMH) +10% SOP 22 (CSNISO 9390)
kadmium AAS-ETA < 0,20 pgn 5 (NMH) SOP 24A (CSN EN ISO 15586)
méd’ AAS-F 5.1 pgn 1000 (NMH) +15% SOP23A

nikl AAS-ETA 5,2 g 20 (NMH) +20% SOP 24A (CSN EN ISO 15586)
olovo AAS-ETA < 0,50 g 10 (NMH) SOP 24A (CSN EN ISO 15586)
rtut’ < 0,10 pg1 1 (NMH) SOP 25 (CSN 75 7440)

selen AAS-ETA 1,5 g 10 (NMH) +20% SOP 24A (CSN ENISO 15586)
stiibro AAS- F <25 g 25 (NMH) SOP 23A

kyanidy celkové < 0,0080 mgn 0,05 (NMH) SOP 20 (CSN 75 7415 fotometr)
uran < 1,00 pgi 15 (NMH) i)
1,2cis-dichlorethylen < 1,0 pgl SOP 27

1,2dichlorbenzen < 0,20 pp1 SOP 27

1,2dichlorethan < 0,30 pgn 3 (NMH) SOP 27

1,3dichlorbenzen < 0,20 gt SOP 27

1,4dichlorbenzen < 0,20 p1 SOP 27

benzen < 0,10 pgn 1 (NMH) SOP 27
bromdichlormethan 4,6 gl +25% SOP27

bromoform 1,8 gl +£25% SOP27

chlorbenzen < 0,20 e SOP 27
dibromchlormethan 6,9 gl £25% SOP27

dichlormethan <20 SOP 27

ethylbenzen < 0,20 ppA SOP 27

m,p-Xylen < 0,10 g1 SOP 27

o-xylen < 0,20 e SOP 27

styren < 0,20 gt SOP 27

tetrachlorethen < 0,50 pgn 10 (NMH) SOP 27

tetrachlormethan < 0,10 pg SOP 27

toluen < 0,10 pgn SOP 27

trichlorethen < 0,50 pgn 10 (NMH) SOP 27

trichlormethan (chloroform) 2,8 gl 30 (NMH) +£25% SOP27

THM (trihalomethany) 16 ugl 100 (NMH) £25% SOP27

benzo(a)pyren < 0,00050 g/ 0,01 (NMH) SOP 29 (CSN 75 7554)
benzo(b)fluoranten < 0,0010 upen SOP 29 (CSN 75 7554)
benzo(ghi)perylen < 0,0015 pen SOP 29 (CSN 75 7554)
benzo(k)fluoranten < 0,00020 pp SOP 29 (CSN 75 7554)
indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,0015 pgn SOP 29 (CSN 75 7554)
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pesticidni latky celkem (relevantni)

acetochlor

acetochlor OA
acetochlor ESA
alachlor

alachlor ESA

alachlor OA

AMPA

atrazin

atrazin desethyl desisopropyl
atrazin-desethyl
bentazon

chloridazon
chloridazon desphenyl
chloridazon methyl desphenyl
DEET

dimethachlor
dimethachlor OA
glyphosate

metazachlor
metazachlor ESA
metazachlor OA
metolachlor
metolachlor ESA
metolachlor OA
terbuthylazin
terbuthylazin 2-hydroxy

terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy
zivé organismy (mikroskop.obraz)
pocet organismii (mikroskop.obraz)

abioseston (mikroskop. obraz)
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Legenda: NMH-Nejv. meznd hodn, MH-Meznd hodnota

SOP 27 (CSN EN ISO 10301, CSN EN ISO 15680)

ng/l 0,1 (NMH)
ng/l 0,5 (NMH)
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jedinci/ml 0 (MH)
jedinci/ml 50 (MH)
% 5 (MH)
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SOP 29 (CSN 75 7554)
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SOP 38 (CSN 75 7712)
SOP 38 (CSN 75 7712)
SOP 39 (CSN 75 7713)

SOP 23A (CSN ISO 8288, CSN ISO 9964, CSN EN ISO 12020, CSN 75 7400, CSN EN ISO 5961, CSN EN 1233, CSN 75 7385)

Vysledky zkouSek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako roziifena nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95%). Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu.

**Limitni hodnoty byly pfevzaty z vyhlasky MZd 252/2004 Sb., kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu,rozsah a etnost jeji

kontroly.Tyto hodnoty nejsou pfedmétem akreditace.

*** 2 Vysledek analyzy stanovila laboratot 2, - Aquatest, a.s.- metodou akreditovanou CIA

2 Laboratof nerudi za informace dodané zakaznikem.

Laboratof je zplisobild aktualizovat normy identifikujici zkusebni postupy.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkii uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol muze byt reprodukovan

jediné cely, netiplny pouze s pisemnym souhlasem zku$ebni laboratofe.
Laboratof ru¢i za kvalitu odbéru pouze u vzorki odebranych pracovniky laboratote (oznaéeno Laboratot VIS) - informace o nejistoté
vzorkovaciho postupu poskytne laboratof na pozadani.

V Praze, 09.03.2020
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Ing. Zelnitkova Miroslava
vedouci laboratofe
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